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INUNDACION

Inundacion

Objeto:

Esta Ficha de Actuacion tiene por objeto describir el modo de actuar en RCTSS, ante una
inundacion, previsiblemente por accién de embate de mar.

Actuaciones INMEDIATAS:

Ante el suceso INUNDACION se sigue el Plan de Actuacién descrito en el diagrama de actuacién.
En el caso de alerta por embate de mar, el jefe de emergencia o el personal de mantenimiento
si este no pudiera hacerlo, evaluara la activacion del plan de autoproteccion parcial o total,
colocando las maderas en puertas de la instalacion y acceso al sétano, incluso selldndolas con
espuma si el riesgo de inundacién fuera alto. Igualmente se abrira la arqueta que esté frente a
la sala de calderas sefalizandolo para evitar riesgo de caidas.

Segun la gravedad de la situacidn y sus posibles consecuencias, la emergencia se clasifica en:

Conato de Emergencia:
Situacion que puede ser controlada y dominada de forma sencilla y répida. Se determinara

cuando sea suficiente con cerrar y sellar todas las posibles entradas al Club por medio de
materiales disponibles en el propio Club. Es el caso habitual de alertas amarillas o naranjas sin
desborde del mar.

Emergencia General:
Situacién que precisa de la intervencion del Jefe de Emergencia. Se medira la necesidad de la

intervencion de bomberos. Telf. 112

En el caso de alerta roja, o con desborde del mar, ademds de activar el plan total de proteccion,
el Jefe de emergencia, o en su caso, el personal de mantenimiento, advertira a los monitores de
la sala de actividades del sétano del riesgo y posible necesidad de una evacuacion de la zona
del sétano hacia la planta baja o superior. Igualmente si existe un riesgo alto debera cerrar los
vestuarios de la planta sétano. Si la situacion requiriera la evacuacion total del Club, la misma
se deberé realizar de forma coordinada con los servicios de emergencia —bomberos. El jefe de
emergencias designara al personal que colaborara en las labores de actuacién, ordenara cortar
la corriente eléctrica, asi como el suministro de otros fluidos que puedan ser peligrosos. Se
revisara que no hay personas en los niveles inferiores de las instalaciones.

Actuaciones POSTERIORES:

El Responsable del Sistema acondicionard tantos contenedores como tipos diferentes de
residuos se hayan generado, y gestionara cada uno de ellos de acuerdo a su categoria.

El Responsable del Sistema gestionard por medio de gestor autorizado los residuos peligrosos,
darad destino adecuado a los residuos inertes y avisara al servicio de recogida de residuos
asimilables a urbanos en caso de que se haya generado un gran volumen.

El Responsable del Sistema recogera la informacién necesaria para archivar el suceso en el
Registro de Incidentes.

FIN DE LA EMERGENCIA:;

Se definira por tal, cuando la situacién de inundacion finalice.
A tal efecto se considerard terminada la situacion de riesgo cuando la Direccion de la
Emergencia asi lo determine.

e
.

K v
p vl g

Realiigdp‘ por:- Resp. Sistéfnés Revisado y aprobado gm' Gerente \

L




&)

PLAN DE EMERGENCIA | Pdg:: 2de2

INUNDACION
DIAGRAMA DE ACTUACION:
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® Avisar a BOMBEROS a través SOS 112

< Ordenar el desalojo de personal de la zona excepto aquél que
se ocupa de las labores de actuacion. Esto se realizard en
coordinacién con los bomberos si es posible

/2 Ordenar cortar la corriente asi como otros fluidos.




