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Derrame de productos quimicos (Cloro y acido sulftrico)

Objeto:

Esta Ficha de Actuacion tiene por objeto describir el modo de actuar en el RCTSS, ante un
posible derrame de productos quimicos: en la fase de carga del depésito o por rotura
de depésito.

Actuaciones INMEDIATAS:

Ante la deteccion de un DERRAME se sigue el Plan de Actuacion descrito en el diagrama de
actuacion.

Lo primordial es evitar dafios a las personas Yy evitar que el liquido llegue a la arqueta de
desagiie

Seglin la gravedad de la situacion y sus posibles consecuencias, la emergencia se clasifica en:

Conato de Emergencia:

Situacién que puede ser controlada y dominada de forma sencilla y rapida por el personal que la
detecta. El liquido no ha llegado a la arqueta de desagiie. No se han producido emisiones que
hayan puesto en peligro a las personas que estan en la Piscina. Se puede neutralizar o retirar
mezclandolo con sepiolita. No requiere de evacuacién total bastando en todo caso con la parcial
de la zona mas cercana del vertido. El personal debera utilizar los EPIS especificos para actuar.

Emergencia General:
El caso mas probable es la mezcla de productos quimicos. EI més grave seria la de hipoclorito

con acido sulfirico. En el caso de no cumplirse con el protocolo de carga de estos dos productos
y se produjera la mezcla, se debera realizar la evacuacion inmediata de la instalacién llamando
inmediatamente a los bomberos ( SOS DEIAK 112) y después al jefe de emergencia para
coordinar la actuacion. Se deberd empezar por evacuar a las personas que se encuentren en el
sbtano: vestuarios, salas.. y continuar por el resto de las dependencias garantizando que nadie
pueda volver a las zonas ya evacuadas. Todas las personas evacuadas y en particular los
menores deben trasladarse al punto de encuentro ( escultura bajada a la playa) y deberan
permanecer alli minimamente hasta que el personal del Club haya registrado su evacuacion.

Si el vertido llega a la red de alcantarillado, el jefe de emergencia informara a la Mancomunidad
de San Marcos ( telf.. )

Se dispondra siempre a la vista del Listado de Teléfonos de los Jefe de Emergencia y suplentes.

Actuaciones POSTERIORES:

El Responsable del sistema acondicionard tantos contenedores como tipos diferentes de
residuos se hayan generado, y gestionara cada uno de ellos de acuerdo a su categoria.

El Responsable del sistema gestionara por medio de gestor autorizado los residuos peligrosos,
dard destino adecuado a los residuos inertes y avisara al servicio de recogida de residuos
urbanos en caso de que se haya generado un gran volumen.

El Responsable del sistema, recogera la informacidon necesaria para archivar el suceso en el
Registro de Incidentes.

FIN DE LA EMERGENCIA:

Se definira por tal, cuando la situacion de emergencia finalice:
e conato de emergencia; fuga controlada

° emergenaa general cuando los bomberos consideren que Ia 5|tuacton esta controlada
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DIAGRAMA DE ACTUACION:

DERRAME DE PRODUCTOS QUIMICOS

CONATO DE
EMERGENCIA
Situacion controlable
por el personal que la
detecta con los
medios de contencion
mas cercanos

)

EMERGENCIA
GENERAL

Se requiere intervencion
de mas personal, y
evacuacion total o
parcial

PERSONAL DE LA
ZONA MAS CERCANA

il

JEFE EMERGENCIA

>

« Colocarse los EPIs que estan en la
entrada del almacén

« Colocar elemento de contencion:

e Evitar que el derrame llegue a la
argueta

e Recoger el derrame con elementos
absorbentes

 Dar aviso al Jefe de Emergencia

e Airear la zona sin poner en peligro a
las personas en la Piscina

l

ESITUACION
CONTROLADA?

w |

DIRECTOR DE EMERGENCIA

ESITUACION
CONTROLADA?

No ﬂ

FIN DE LA
EMERGENCIA

FIN DE LA
EMERGENCIA

e Ordenar el desalojo de personal de la zona de Piscina.. Punto de
encuentro: monumento frente a las instalaciones de la Piscina.

e ®Avisar a BOMBEROS a través SOS 112

Usar EPIs para acceso a la zona de almacenamiento de los productos
quimicos

Ordenar cortar la corriente asi como otros fluidos.
Controlar el derrame con elementos de contencion.
Si el derrame ha llegado a la alcantarilla, diluir el derrame con agua

En caso de que el derrame llegue a la red de alcantarillado el Jefe de
Emergencia se pondra en contacto con Aguas del Afiarbe 943 213 199

Evitar el permanecer mucho tiempo en la zona de almacenamiento de
productos quimicos.

Airear la zona de almacenamiento de productos quimicos una vez que la
zona de Piscina esté evacuada




